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Magneticky kontakt - MK_2.04_1
MK_2.04
JY(st)Y 2x2x0,8 (Eervend) > TER_2.04_1

Magneticky kontakt - MK_2.03_1
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JY(st)Y 2x2x0,8 (Eervend) > TER_2.03_1
Smyckovat dle PD

\ Magneticky kontakt - MK_2.03_2

MK_2.03

SYMBOLY MaR

TERMOSTATICKA HLAVICE MOTOR TRIFAZOVY

ROZDELOVAC TOPNYCH OKRUHU MOTOR JEDNOFAZOVY

CIDLO TEPLOTY VZDUCHOTECHNICKA KLAPKA

ERENCHE,

CIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI DETEKTOR NAMRAZY

o ¢IDLO CcO02 MAR USTREDNA SYSTEMU MaR
POMOCNE RIiZENi MaR S
e o FAN COIL
TROJCESTNY VENTIL
OBEHOVE CERPADLO TERMOSTAT/REGULATOR

CHODEHEE

POZNAMKA MaR

DPS (dokumentace pro provedeni stavhy):

Typ kabelaze a typ koncového prvku je vyspecifikovdno v popisovém poli. Veskerou slaboproudou kabelaz a ¢idla je nutno
vést v PVC chranickach. Prvky osazovat dle umisténi PD, neuréené nebo nepresné pozice je nutno konzultovat se
stavbou, architektem a investorem. Prvky osazovat v instalaénich vyskach dle standardu LIVIN'IN, pokud neni urceno
jinak.

Standard instalacnich vysek:
a. Umisténi termostatu/regulatoru na stied prvku 1500 mm od podlahy.

Pro koncové prvky pfipravit ndsledujici elektroinstalaéni krabice do zdi:
a. Protermostaty/regulatory el. krabice KPR 68.

Ponechat dostatecné rezervy kabeldZe u véech prvkl a kabelovych vyvoda min, 2-3m!

Kabelaz vést do presné urcenych pozic v koordinaci s dal$imi profesemi (VZT, ZTl, UT).
Trasovani je nutno vést s ohledem na vyztuZ, na dalsi profese a jiné aspekty stavby.

Jakékoliv elektro zmény musi byt konzultovany s projektantem elektro, architektem a investorem.

BETONOVAN:

Veskerou slaboproudou kabelaz, ¢idla a tlacitka vést v instalacnich trubkach/chranickach. Trasovani je nutno vést s
ohledem na vyztuZ a dalSi aspekty stavby. Chranicky a trubky volit s dostate¢nou mechanickou odolnosti a dimenzovat do
betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukci! Priméry chranicek a trubek volit podle poétu a prurezul jednotlivych
kabell! Vzdy ponechat urcitou rezervu!l PFi betonazi pouzit pro véechny stropni prvky el. krabice KPR 68 s mechanickou
odolnosti do betonu!
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Nazev stavby Projektant HIP

Masarykovo ndm. 136, 549 51 Kfizanov, k.u. Kfizanov, parc. €. 71, 2283/2 Stanislav Svoma

Misto Vypracoval

Kraj Vysogina, Zizkova 57/1882, 586 01 Jihlava Ing. Jan Holinsky

Stavebnik Odpovédny projektant

S0.01 — Administrativni objekt
Stavebni objekt

D.1.4.6 Systém méreni a regulace

Cast dokumentace

DPS

Stupen dokumentace

Pudorys 2NP — MaR 1:50 10xA4

Nazev vykresu Mé&Fitko Format
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Cislo vykresu Revize Datum Kétovéno Cislo zakazky Sada




