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NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
SPLAŠKOVOU KANALIZACI

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE TUKOVÁ

ODVĚTRÁNÍ TUKOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

LEGENDA KANALIZACE:

WAVIN PE100 PITNÁ VODA SDR11 50x4,6 PN 16

PE100 PITNÁ VODA SDR11 32x3 PN 16

LEGENDA VODOVODU:
SKUTEČNÝ PRŮBĚH A ROZSAH ROZVODŮ VENKOVNÍHO VODOVODU MEZI OBJEKTY V AREÁLU ÚSTAVU

SO 01 - ZÁMEK

SO 02 - SAMOSTATNÝ
  OBJEKT PRO BYDLENÍ

PP125

AYKY 3x150+70 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D200 Z POJ. SKŘÍNĚ NA STOŽÁRU DO POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ ZÁMKU + PÁSKA FeZn 30x4
BLOKOVÁNÍ "HDO" 1x CYKY 4Bx2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 + PÁSKA FeZn 30x4

1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
1x CYKY-J 5x16 (elektroinstalace dílen v 1.PP) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z ROZVADĚČE RH DO DÍLEN V BUDOVĚ CH. B.
1x CYKY-J 7x1,5 (ovládání) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
2x CXKE-R 5x25 (1x napájení hlídaných obvodů, 1x rezerva) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO ROZVADĚČE RH

1 x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH
1x CYKY 5x25 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z RH

1x CXKE-R 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO STROJOVNY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU

1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z R.šatny K BRÁNĚ
CYKY-J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO Zás. 230V U BRÁNY
CYKY-J 5x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO POHON BRÁNY

1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z KANCELÁŘE PROVOZNÍHO TECHNIKA V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
1x KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKPFLE 10x4x0,8 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z DAT. ROZV. V KANCELÁŘI PROVOZNÍHO TECHNIKA DO BUDOVY CH. B. (telefony)

3x UTP cat.6 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z DATOVÉHO ROZVADĚČE V KANCELÁŘI PROVOZNÍHO TECHNIKA
DO ZVONKOVÉHO TABLA U BRÁNY (1x zvonkové tablo, 1x ovládání brány, 1x rezerva)

1x CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110

CYKY-J 5x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 DO STOŽÁRŮ VO + páska FeZn 30x4

LEGENDA ELEKTROTECHNIKY:
SKUTEČNÝ PRŮBĚH A ROZSAH PODZEMNÍCH KABELOVÝCH VEDENÍ A REZERVNÍCH CHRÁNIČEK
SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY MEZI OBJEKTY V AREÁLU ÚSTAVU
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